Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente
de la Région de Bruxelles-Capitale
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PAROT CHRISTOPHE
Rue du Berger, 17
1050 BRUXELLES
L L
Bruxelles, 21/04/2017 |

Vosréf, ;. Votre demande du 20/02/2017
Nos réf. ;. T.1992.0765/7/APM/dI

A rappeler s.v.p.
Personne a contacter: P. MENU

pierre.menu@firebru.brussels
tel: 02/208.84.12

Adresse:  Rue du Berger, 17
1050 Bruxelles

Monsieur,

Concerne: Demande de permis d'urbanisme — rénovation et transformation d’un immeuble de
rapport.

Composition du dossier

Maitre de l'ouvrage: Parot Christophe
Rue du Berger, 17
1050 Bruxelles (0471/06.64.33)

Architecte: Augspach architecture
Rue de Genval 40
1310  La Hulpe .

Annexe: 8 plans cachetés et paraphés par notre service le 20.02.2017

Description

Immeuble de rapport, la demande porte sur :
- Changement d’affectation du rez-de-chaussée et sous-sols qui deviennent horeca
o Accés indépendant en partie avant
o Sortie de secours a 1’arriére en montant sur une terrasse et via les communs de la partie
logements
o Extension en partie arriére (bureaux pour I’horeca)
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- 1% étage en partie avant : changement d’affectation de bureau en logement

- 1% et 2™ étages en partie arriére : transformation d’un logement (celui-ci dispose de terrasses
permettant de rejoindre le jardin au rez-de-chaussée

28" ¢tage : 1 logement

- 3% 61 4% ghage : duplex, es calier commun est privatisé depuis le 2™ étage.

Antécédents

Réglementation générale

L'immeuble ayant une hauteur conventionnelle supérieure ou égale a 10 m et inférieure 4 25m, il doit
répondre aux spécifications techniques reprises dans 'Arrété Royal du 12 juillet 2012 —Annexes 1, 3/1, 5/1
et 7 fixant les normes de base en matiére de prévention contre l'incendie et I'explosion, auxquelles les

batiments nouveaux doivent satisfaire.
Les parties neuves du batiment doivent satisfaire a cet Arrété, pour les parties transformées, il faut tendre &

respecter ce texte.

Avis du Service d'Incendie

Aprés l'examen des plans soumis a son attention, le Service d'Incendie formule les remarques suivantes au
sujet des transformations:

1. Les portes suivantes doivent étre coupe-feu de classe EI, 30 (conformément a la NBN EN 13501-2 et
aux performances d’aptitude & Pemploi reprises au 2.2 §ler 2° de I'arrété royal du 13 juin 2007-
Normes de Base) a fermeture automatique:

- celles qui donnent dans l'entrée particuliere et dans la cage d'escalier commune de
l'immeuble;
- celle de communication entre le commerce et le reste de I'immeuble.

2. L'escalier desservant tous les niveaux de l'immeuble doit &tre encloisonné; les parois de cette cage
d'escalier doivent présenter un EI 60, Une attention particuliere sera portés & la séparation enfre
Pescalier et le duplex 3/4°™ étages.

3. L’établissement horeca ainsi que les paliers de la cage d'escaliers commune doivent &fre pourvus
d'un éclairage de sécurité permettant d'atteindre un éclairement horizontal d'au moins I lux au
niveau du sol ou des marches.

Dés que I'alimentation normale en énergie électrique fait défaut, le fonctionnement de I'éclairage
de sécurité est assuré automatiquement et dans un délai d'une minute.

Son autonomie est d'une heure au moins.
L'éclairage de sécurité est conforme aux prescriptions des :

o NBN EN 60598-2-22 : Régles particuliéres : Luminaires pour éclairage de secours
NBN EN 50172 : Systémes d’éclairage de sécurité
e NBN EN 1838 : Eclairage de secours , de sécurité, de remplacement

4. I y a lieu de prévoir des extincteurs portatifs de 6 kg de poudre ABC (ou 2 61 d’eau), a raison d'un
appareil par niveau dans les communs et d’un appareil par niveau et par 150 m? dans I’établissement.
Ces extincteurs doivent étre maintenus en bon état de fonctionnement par un contréle et un entretien

annuels,
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3; Le local « compteur »
- doit étre ventilé en permanence, directement vers [’extérieur, en partie haute, avec un orifice
de min 150 cm? (min 0.2% de la surface au sol du local)
- Parois REI 60 ou EI 60
- Porte(s) El; 30
- Dans le cas ol la somme des débits de gaz des compteurs dépasse 40 m¥/h, il y a lieu de
prévoir également une ventilation basse

L’accés au local doit étre garanti en tout temps pour tous les occupants de immeuble et pour
les services de secours.

0. Dans I’établissement, les sorties et issues de secours doivent étre indiquées par des pictogrammes
réglementaires (A.R. du 17/06/1997, annexe 11) ; ces pictogrammes doivent étre visibles de n'importe
quel endroit de I'établissement et éclairés par I'éclairage normal et par I'éclairage de sécurité.

i La cuisine de I’établissement est de type « cuisine ouverte », elle doit répondre aux conditions
suivantes :

- Les revétements des parois des cuisines doivent étre en matériaux lisses et imperméables et
doivent au moins présenter les caractéristiques suivantes selon les définitions reprises dans
I’annexe 1 de I’ Arrété Royal du 12 juillet 2012 —Normes de Base modifiées :

Pour le sol : classe B-s2
Pour les parois verticales : classe A2-s3, d2
Pour les plafonds : classe A2-s3 d0

- Une couverture anti-feu doit étre suspendue a un endroit bien visible et facilement
accessible. Elle doit disposer du marquage BS EN 1869 certified.

- Les appareils de cuissons de type friteuses doivent étre équipés d’un systéme d’extinction
automatique au CO,,

8. Conformément a I’arrété du 15 Avril 2004 (MB du 05/05/2004) du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale déterminant les exigences complémentaires de prévention contre les incendies
dans les logements mis en location, chaque piéce traversée entre la ou les chambre(s) & coucher et la
porte donnant a I’extérieur du logement doit étre équipée d’un détecteur autonome de fumées (de
type optique — alimenté par une batterie d’une durée de vie de cing ans ou par alimentation
électrique) certifié BOSEC (Belgian Organisation for Security Certification) ou un organisme
européen agrée.

Conclusion finale:

Avis favorable avec remarques.

; , . Vg o , /
Veuillez agréer, Monsieur, 'assurance de notre considération distinguée. /
0& o L’Officier-chef de service f.f., L'Officier,
<)
1077/
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Cpt ir. P. MENU
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