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BP/LR/19-3481 CONV 010 A/351 

Drogenbos, le 26 juin 2020 

 
 
 
 

VILLE DE CHARLEROI 

Désignation d’un ingénieur en Stabilité pour des Missions ponctuelles 

 (CSC n° 2018-65)   

 

Convention N° 10 - A 

 
 
 
Rédacteur : Monsieur B. PIRE 
 
 

1.  Objet de la Convention :     

 

a.  Clarifier  le  caractère  dangereux  pour  la  sécurité  publique  concernant 

l’Eglise Sainte-Marie située Place Edmond Gilles à Lodelinsart. 

 

2.  Constatations :     

 

a.  Comme déjà mentionné dans notre rapport « BP/LR/19-3481 CONV 010/437 » 

du  10/10/2019,  L’Eglise  Sainte-Marie  a  fait  l’objet  d’un  suivi  de  sa  stabilité 
générale depuis 1997. Différents examens ont eu lieu, différents rapports ont été 
rédigés suite à ces examens et différents avis ont été émis sur son état, à savoir 
« un état général de la stabilité d’ensemble déplorable et démolition de celle-ci 
nécessaire ». 
 

b.  En  date  du  25/06/2020  et  en  présence  de  Monsieur  Lalieux,  pour  la  ville  de 

Charleroi, nous avons effectué une visite de suivi des travaux de démontages en 
cours. 

 

c.  Lors de cette visite de suivi, nous avons pu constater :  

 

i.  Que les différents problèmes d’humidité ont rendu les mortiers à la chaux 

friables  (voir  photo  3  à  6  en  annexe),  de  ce  fait  les  différentes 
maçonneries  portantes  constituant  l’église  ne  constituent  plus  des 
éléments monolithiques. Ces maçonneries sont donc INSTABLES.  
 

ii.  Que, l’ensemble des « voûtes » en briques,  au droit des différentes baies 

présentes des désordres et des fissures importantes. (voir photo 7 à 24 en 
annexe). 
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iii.  Que  différents  murs  porteurs  présentes  eux  aussi  des  désordres  et  des 

fissures importantes. 

 

3.  Recommandations :     

 

a.  Ces nouvelles constatations reprises ci-dessus et  celles figurants déjà dans les 

différents rapports antérieurs, ne font que renforcer notre avis sur le caractère 
dangereux pour la sécurité publique de cette église en l’état.  
 

b.  Nous insistons et recommandons à nouveau, comme dans notre rapport du 

10/10/2019  ainsi  que  dans  les  rapports  antérieurs,  de  procéder  à  la 
démolition  de l’édifice jusqu’au rez-de-chaussée et d’assurer la continuité 
de la démolition en cours et cela au plus vite. Cela afin de s’affranchir de 
tous les risques pour la sécurité publique, liés à l’instabilité globale actuelle 
de l’édifice.  

 

 

4.  Annexe 

 

Reportage photos (9 pages) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. B. PIRE 




    

  

  
